
 
 

 
 

                                                                                      

                                        

Znak sprawy:                                                                  

ZP-MK/11/D/08/26                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Dotyczy: Przetargu ZP-MK/11/D/26 na dostawę rur i elementów preizolowanych. 

                                      

                                                                                                                                                                                  

W związku z zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji  Warunków Zamówienia na 

dostawę rur i elementów preizolowanych - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia: 

 

Pytanie1:  „Proszę bardzo o wyjaśnienie nr spraw ZP-11 w poz. 59-66 w załącznik 1 do 

SWZ co oznacza alarm oporowy?”  

 

Odpowiedź: Instalacja oporowa zgodnie z UWAGĄ zamieszczoną w specyfikacji 

ilościowej. 

 

Pytanie 2: „Pierwsza i druga pozycja kształtki przejściowe jakiego typy mają być „Y”, 

„F” czy inne. Jakie długości kształtek oraz czy na rurze pojedynczej nie powinien być 

płaszcz w średnicy 225mm czyli 114,3x4,0/225?”  

 

Odpowiedź: Pozycja 1 i 2 – kształtki przejściowe typu „Y”. Długość kształtki min. 2,0m. 

Rura pojedyncza w płaszczu 200mm (prawidłowe wymiary w specyfikacji - kształtka 

łączona w izolacji standard oraz plus) 

 

Pytanie 3: „Czy trójniki podwójne redukcyjne można zastąpić trójnikiem podwójnym 

preizolowanym, oddzielnie redukcją podwójną preizolowaną i do tego dołączona 

mufa prosta termokurczliwa z pianką do połączenia w całość na budowie?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oddzielnie trójnika i 

zwężki.  

Pytanie 4:  „Prośba o przesunięcie składania ofert do 17 marca 2026?” 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia w zakresie 

terminu złożenia oferty. 

Ujednoliconą SWZ Zamawiający umieści na stronie prowadzonego postępowania. 

 

Suwałki, dnia 12.03.2026  

 

 

 

 

Wykonawcy 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


